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技术要求：

    1、矩形堰板的b、p尺寸要根据明渠内流量及流态确定,要

保证自由流,急下游水位不能高于矩形堰口；�

    2、探头校正棒下端距可能出现的最高水面距离要大�

于200mm；�

    3、矩形堰板嵌入明渠侧墙和渠底后要严密结合，不能漏水�

；

    4、上部盖板，在安装探头位置要留一块活板，或在板上做�

井口，以便检修。
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